
Ilmavirtojen mittauspöytäkirja 099999

sivu 1 ( 25 )
Työn sisältö:

Ilmanvaihtojärjestelmä vakuuttaa mittauspöytäkirjan merkityt ilmavirrat, jos mittaus-, säätölaitteiden ja 
ilmanvaihtokoneiden säätöasentoja ei muuttella.

Ilmanvaihtonjärjestelmien ilmavirrat ovat sallitun toleranssin sisällä suunnitelmalla vaaditu, lukunottamatta 
huippuimuri TK3PF4. Katso sivu 2 (25).

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

TK1TF1/PF1,TK2TF1/PF1,TK3TF1/PF1,TK3PF2,TK3PF3,TK3PF4,TK3PF5,TK4TF1/PF1,TK4PF2,TK5TF1/PF
1,TK5PF2,TK6TF1/PF1,TK7TF1/PF1,PK11PF1,TK12TF1,TK12TF2,PK13PF1,PK14PF1,PK15PF1,PK16PF1

Kohde: Koulu ja päiväkoti
Muurala, ESPOO
1649, Kontermo Oy

TSI VELOCICALC Plus 8385-M-FI, S/N: 01120298, TSI VELOCICALC Plus 8385-M-FI, S/N: 00120310

SFS 5512 "Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa."
Käytetty menetelmä/standardi:

Käytetty mittauskonet: 

Rene Papli, mittaustekniikko, 17.06.2008
Mittaaja:

Karl Valdes, osastopäällikkö, 17.06.2008

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta.

Päätelmä:

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

Tilaaja:

Valvoja:

Työ nro:

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041
MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

allekirjoitus

allekirjoitus

 tilaaja allekirjoitus, päivämäärä

Konetunnus:
Suunnite:
Osoitte:

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Selityskirje Työ nro: 099999

sivu 2 ( 25 )

Peruste :

Kohde :

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

AMECON OY sisäilmaston olojen mittaus ja järjestelmien säätön laboratorion pöytakirjan “Ilmavirtojen pöytakirja
nro 099999" laatimisella on ottettu lähtokohdaksi standardi EVS-EN 12599 “Ventilation for buildings. Test
procedures and measuring methods for handling over installed ventilation and air conditioning systems.” ja Kontermo
Oy laatittu ilmanvaihtonjärjestelmien suunnite nro. 1649. Suunnitelun mukaan ilmanvaihtojärjestelmän sallittu
virheellisyys on jokaisen huonen ilmanmäärän kohdalla ±10%. Loppukatsaus ilmanvaihtonjärjestelmän suhteen
esitällan “Ilmavirtojen pöytakirjan” ensimmäise sivun päätelmässa.

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta

Selityskirje

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

1. IV-järjestelmien TK6PF1 ja TK7PF1 mittauksien aikana puutui WC:istä ja siivouskomeroista
siirtoilmasäleikköt. Mittauksien aikana olivat WC:ien ja siivouskomeroiden ovet auki.
2. IV-järjestelmän TK3PF4 ilmamäärat on 50% pienemmät kuin suunitellussa. 
3.Huippuimurin PK15PF1 ilmamäära ei ole mitattu, koska ei ollut hyvää mittauspaikka. Ilmamäära on otettu
teknisista tiedoista.
4. IV-järjestelmän TK6TF1 tuloilmamäär IV-konen TK4TF1 on 755 l/s.
5. IV-järjestelmän TK6TF1 tuloilmamäär IV-konen TK5TF1 on 500 l/s.
6. IV-järjestelmän TK7TF1 tuloilmamäär IV-konen TK1TF1 on 890 l/s.
7. IV-järjestelmän TK6TF1 tuloilmamäär IV-konen TK2TF1 on 405 l/s.     

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Rekisterointitodistus Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta leht 3 ( 25 )

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041
AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1001 tuloilma 1001 TLB 125 11 42,8 87,5 90 -2,8

tuloilma 1002 TLB 125 12 44,7
poistoilma 1003 ilmakanava Ø250 1,81 88,5 88,5 90 -1,7

1002 tuloilma 1004 TLB 125 13 46,5 91,2 90 1,3
tuloilma 1005 TLB 125 12 44,7

poistoilma 93,9 90 4,3
poistoilma 1006 ilmakanava Ø250 7,18 205

1003 tuloilma 1007 TLB 100 14 23,2 23,2 24 -3,3
poistoilma 1008 KSO 125 10 32 22,6 22,6 24 -5,8

1004 tuloilma 1009 TKB 125 18 53,5 50 7,0
poistoilma 1010 KSO 125 10 55 29,7 29,7 30 -1,0

1005 poistoilma 1011 KSO 125 10 60 31 31 30 3,3
1006 tuloilma 1012 ilmakanava Ø200 3,17 99,5 99,5 100 -0,5

poistoilma 1013 KSO 100 10 43 18,4 93,4 100 -6,6
poistoilma 1014 ilmakanava Ø160 3,73 75

1007 poistoilma 1015 KSO 125 5 72 28 28 30 -6,7
1008 tuloilma 1016 ilmakanava Ø200 3,11 97,7 185,5 200 -7,3

tuloilma 1017 ilmakanava Ø200 2,79 87,8
poistoilma 164,6 150 9,7
poistoilma 1018 ilmakanava Ø250 5,25 258

1010 poistoilma 1019 KSO 100 -15 96 4,9 4,9 5 -2,0
1011 tuloilma 1020 TKB 200 10 98 98 100 -2,0

poistoilma 1021 KSO 200 20 105 76,9 104,8 100 4,8
poistoilma 1022 ilmakanava Ø100 3,55 27,9

1012 poistoilma 1023 KSO 125 5 73 28,2 28,2 30 -6,0
1013 tuloilma 1024 TKB 200 12 107,4 107,4 110 -2,4

poistoilma 1025 KSO 125 5 69 27,4 113,2 120 -5,7
poistoilma 1026 KSO 125 5 73 28,2
poistoilma 1027 KSO 125 5 75 28,6
poistoilma 1028 KSO 125 5 77 29

1016 tuloilma 1029 ROL 4500 20 116,3 116,3 120 -3,1
poistoilma 1030 ilmakanava Ø250 2,44 120 120 120 0,0

1017 tuloilma 1031 TLB 160 9 56,4 56,4 60 -6,0
poistoilma 1032 ilmakanava Ø250 1,13 55,5 55,5 60 -7,5

1018 poistoilma 1033 KSO 100 -15 110 5,2 5,2 5 4,0
1019 tuloilma 1034 ROL 4500 12 90,1 90,1 90 0,1

poistoilma 1035 ilmakanava Ø250 1,8 88,5 88,5 90 -1,7
1020 tuloilma 1036 ilmakanava Ø315 3,45 268,5 552,1 540 2,2

tuloilma 1037 ilmakanava Ø315 3,64 283,6
poistoilma 1038 imukartio 500x200 5,1 510 510 540 -5,6

1021 poistoilma 1039 KSO 100 -15 110 5,2 5,2 5 4,0
1022 tuloilma 1040 TKB 160 8 53,2 53,2 50 6,4

poistoilma 1041 KSO 125 10 54 29,4 59,4 60 -1,0
poistoilma 1042 KSO 125 2 107 30

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

1006-1003-1008

1018-1013-1014

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 4 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1024 tuloilma 1043 TLB 160 12 65,1 65,1 60 8,5

poistoilma 1044 KSO 200 10 137 58,5 58,5 60 -2,5
1025 tuloilma 1045 TLB 160 11 62,4 62,4 60 4,0

poistoilma 1046 KSO 200 10 143 59,8 59,8 60 -0,3
1026 tuloilma 1047 ROL 4000 10 82,2 82,2 90 -8,7

poistoilma 1048 TGE 250 4 92 92 90 2,2
1027 tuloilma 1049 TKB 200 9 93 93 90 3,3

poistoilma 1050 ilmakanava Ø125 6,8 83,5 83,5 90 -7,2
1028 tuloilma 55 50 10,0

tuloilma 1051 ilmakanava Ø200 3,44 108,2
poistoilma 1052 KSO 100 0 110 19,9 19,9 20 -0,5

1029 poistoilma 1053 KSO 125 10 66 32,5 32,5 30 8,3
1030 tuloilma 67,9 72 -5,7

tuloilma 1054 ilmakanava Ø250 3,59 176,1
poistoilma 1055 KSO 100 -5 115 15 15 15 0,0

1032 poistoilma 1056 KSO 125 5 67 27 27 30 -10,0
1033 poistoilma 1057 KSO 125 5 78 29,1 29,1 30 -3,0
1034 poistoilma 1058 KSO 160 5 149 53,7 53,7 50 7,4
1035 poistoilma 1059 ilmakanava Ø200 10,5 330 330
1036 tuloilma 1060 ilmakanava Ø200 12,48 392 392
1037 tuloilma 1061 KTS 100 5 75 20,4 20,4 20 2,0
1038 tuloilma 1062 ilmakanava Ø200 13,56 426 426
1039 tuloilma 1063 ilmakanava Ø125 2,34 28,7 28,7 30 -4,3
1040 tuloilma 1064 TKB 160 15 86,8 86,8 80 8,5
1041 poistoilma 1065 KSO 125 0 109 28,2 28,2 30 -6,0
1042 poistoilma 1066 KSO 160 7 111 50,2 50,2 50 0,4
1045 poistoilma 1067 KSO 100 -15 146 6 6 6 0,0
1046 tuloilma 1068 KTS 100 4 180° 119 16,4 16,4 16 2,5
1047 poistoilma 1069 KSO 100 -10 113 10,6 10,6 10 6,0
1048 poistoilma 1070 KSO 100 -12 66 6,5 6,5 6 8,3
1049 tuloilma 1071 KTS 100 4 180° 108 15,6 15,6 15 4,0

poistoilma 1072 KSO 100 0 74 16,3 16,3 15 8,7
1050 tuloilma 1073 KTS 100 2 180° 36 5,4 5,4 5 8,0

poistoilma 1074 KSO 100 -12 47 5,5 5,5 5 10,0
1053 tuloilma 1075 PRA 315 6 9 360,6 1554,6 1600 -2,8

tuloilma 1076 PRA 315 5 26 378,9
tuloilma 1077 PRA 315 6 12 416,4
tuloilma 1078 PRA 315 6 11 398,7

poistoilma 1079 ilmakanava Ø500 4,24 830 1590 1610 -1,2
poistoilma 1080 ilmakanava Ø500 3,88 760

1055 tuloilma 1081 KTS 100 9 30 21,9 21,9 20 9,5
poistoilma 1082 KSO 100 -9 170 14,1 14,1 15 -6,0

1056 poistoilma 1083 KSO 100 -15 113 5,3 5,3 5 6,0
1058 tuloilma 1084 TKB 160 11 72,6 72,6 70 3,7

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 5 ( 25 )

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

1051-1040

1054-1051

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1059 poistoilma 1085 KSO 160 0 128 40,7 40,7 40 1,8
1060 poistoilma 1086 KSO 160 -5 108 29,1 29,1 30 -3,0
1061 tuloilma 1087 KTS 100 9 29 21,5 21,5 20 7,5
1062 poistoilma 1088 KSO 100 0 123 21,1 21,1 20 5,5
1064 89,7 90 -0,3

tuloilma 1089 ilmakanava Ø315 3,31 258
1065 poistoilma 1090 KSO 125 10 54 29,4 58,5 60 -2,5

poistoilma 1091 KSO 125 10 54 29,1
1066 poistoilma 1092 KSO 125 6 72 29,2 29,2 30 -2,7
1067 tuloilma 1093 KTS 125 15 20 31,3 31,3 30 4,3
1068 poistoilma 1094 KSO 125 5 86 30,6 30,6 30 2,0
1069 tuloilma 1095 KTS 100 12 17 21 21 20 5,0
1070 poistoilma 1096 KSO 100 10 60 21,6 21,6 20 8,0
1072 tuloilma 1097 TKB 200 9 93 191 200 -4,5

tuloilma 1098 TKB 200 10 98
poistoilma 1099 KSO 200 25 37 52,3 158,5 170 -6,8
poistoilma 1100 KSO 200 25 39 53,7
poistoilma 1101 KSO 200 20 49 52,5

1074 tuloilma 803 770 4,3
tuloilma 1102 ilmakanava Ø800 4,85 2440

poistoilma 1103 astianpesuhuuva 29 810,5 981,2 970 1,2
poistoilma 1104 astianpesuhuuva 7 170,7

1075 tuloilma 1105 TKB 200 7 82 164 150 9,3
tuloilma 1106 TKB 200 7 82

poistoilma 1107 KSO 200 15 76 55 156,6 150 4,4
poistoilma 1108 KSO 200 15 74 51,2
poistoilma 1109 KSO 200 15 64 50,4

1076 tuloilma 1110 keittiöhuuva 5 119,2 1527,4 1600 -4,5
tuloilma 1111 keittiöhuuva 11 176,8
tuloilma 1112 keittiöhuuva 4 106,6
tuloilma 1113 keittiöhuuva 3 92,3
tuloilma 1114 keittiöhuuva 8 150,8
tuloilma 1115 keittiöhuuva 3 92,3
tuloilma 1116 keittiöhuuva 3 92,3
tuloilma 1117 keittiöhuuva 9 159,9
tuloilma 1118 keittiöhuuva 4 106,6
tuloilma 1119 keittiöhuuva 5 119,2
tuloilma 1120 keittiöhuuva 13 192,2
tuloilma 1121 keittiöhuuva 5 119,2

poistoilma 1122 keittiöhuuva 43 257,1 1870,4 1800,0 3,9
poistoilma 1123 keittiöhuuva 35 231,9
poistoilma 1124 keittiöhuuva 29 211,1
poistoilma 1125 keittiöhuuva 29 211,1
poistoilma 1126 keittiöhuuva 41 251

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

1089-1084-1087-1081-1093-1095

1102-1110-...-1121-1130-1138-1239-1242

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 6 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1076 poistoilma 1127 keittiöhuuva 41 251

poistoilma 1128 keittiöhuuva 34 228,6
poistoilma 1129 keittiöhuuva 34 228,6

1077 tuloilma 1130 ilmakanava Ø200 2,02 63,6 63,6 70 -9,1
1078 poistoilma 1131 KSO 100 -14 27 3,1 3,1 3 3,3
1079 poistoilma 1132 KSO 100 -14 27 3,1 3,1 3 3,3
1080 poistoilma 1133 KSO 100 -14 27 3,1 3,1 3 3,3
1082 poistoilma 1134 KSO 100 -10 25 5 5 5 0,0
1083 poistoilma 1135 KSO 100 -12 53 5,8 5,8 6 -3,3
1085 poistoilma 1136 KSO 100 -13 22 3,3 3,3 3 10,0
1086 poistoilma 1137 KSO 100 -10 25 5 5 5 0,0
1087 tuloilma 1138 TKB 100 12 20,8 20,8 20 4,0
1088 tuloilma 1139 TKB 160 9 65,7 65,7 60 9,5

poistoilma 1140 KSO 200 25 47 59 59 60 -1,7
1089 tuloilma 1141 TKB 160 11 56 56 60 -6,7

poistoilma 1142 KSO 200 7 51 30,6 30,6 30 2,0
1090 poistoilma 1143 KSO 160 0 64 28,8 28,8 30 -4,0
1091 tuloilma 1144 TKB 200 6 75,9 157,9 160 -1,3

tuloilma 1145 TKB 200 7 82
poistoilma 1146 KSO 200 25 49 60,2 119,2 120 -0,7
poistoilma 1147 KSO 200 25 47 59

1092 tuloilma 1148 TKB 100 15 23,3 23,3 25 -6,8
poistoilma 1149 KSO 125 -5 141 24,9 24,9 25 -0,4

1093 tuloilma 1150 TKB 125 15 48,8 48,8 50 -2,4
poistoilma 1151 KSO 200 20 64 60 60 60 0,0

1093A poistoilma 1152 KSO 125 5 74 28,4 28,4 30 -5,3
1093B poistoilma 1153 KSO 125 5 74 28,4 28,4 30 -5,3
1094 tuloilma 1154 TKB 125 14 47,1 47,1 50 -5,8

poistoilma 1155 KSO 125 10 56 29,9 59,8 60 -0,3
poistoilma 1156 KSO 125 10 56 29,9

1096 tuloilma 1157 ROL 3000 6 63,7 63,7 60 6,2
poistoilma 1158 KSO 200 25 50 60,8 60,8 60 1,3

1097 poistoilma 1159 KSO 100 -12 46 5,4 5,4 5 8,0
1098 tuloilma 1160 ilmakanava Ø250 5,05 248 248 240 3,3

poistoilma 1162 ilmakanava Ø315 3,06 239 239 240 -0,4
1099 tuloilma 1163 ilmakanava Ø200 3,41 107 107 110 -2,7

poistoilma 106,4 110 -3,3
poistoilma 1164 ilmakanava Ø250 2,49 122

1101 tuloilma 1165 ilmakanava Ø100 2,11 16,6 16,6 15 10,7
poistoilma 1166 KSO 100 5 46 15,6 15,6 15 4,0

1102 tuloilma 1167 ilmakanava Ø315 5,33 415 415 410 1,2
poistoilma 1168 ilmakanava Ø250 2,28 112 187 410 -54,4
poistoilma 1169 ilmakanava Ø125 6,1 75

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 7 ( 25 )

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

1164-1166

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1103 tuloilma 1170 ilmakanava Ø400 6,25 785 785 800 -1,9

poistoilma 1171 ilmakanava Ø250 9,75 469 882 800 10,3
poistoilma 1172 ilmakanava Ø250 6,35 413

1104 tuloilma 1173 ROL 6000 19 113,3 113,3 120 -5,6
poistoilma 1174 ilmakanava Ø250 2,34 115 115 120 -4,2

1105 tuloilma 1175 ROL 6000 20 116,3 116,3 120 -3,1
poistoilma 1176 ilmakanava Ø160 5,85 118 118 120 -1,7

1106 tuloilma 1177 ROL 6000 19 113,3 113,3 120 -5,6
poistoilma 1178 ilmakanava Ø200 3,95 124 124 120 3,3

1107 tuloilma 1179 TKB 200 7 82 164 160 2,5
tuloilma 1180 TKB 200 7 82

poistoilma 1181 KSO 160 10 46 35,4 70,8 70 1,1
poistoilma 1182 KSO 160 10 46 35,4

1109 tuloilma 1183 TKB 200 11 93,9 93,9 100 -6,1
poistoilma 1184 KSO 200 25 41 55 102,9 100 2,9
poistoilma 1185 KSO 200 25 31 47,9

1110 poistoilma 1186 KSO 125 3 107 31,7 31,7 30 5,7
1111 tuloilma 1187 PRA 315 6 12 416,4 849,8 800 6,2

tuloilma 1188 PRA 315 6 13 433,4
poistoilma 1189 ilmakanava Ø400 6,5 820 820 800 2,5

1112 tuloilma 1190 TKB 200 8 145,7 221,6 240 -7,7
tuloilma 1191 TKB 200 6 75,9

poistoilma 1192 KSO 200 20 62 59,1 175,7 180 -2,4
poistoilma 1193 KSO 200 25 46 58,3
poistoilma 1194 KSO 200 25 46 58,3

1114 tuloilma 1195 ROL 6000 12 90,1 176,3 180 -2,1
tuloilma 1196 ROL 6000 11 86,2

poistoilma 1197 ilmakanava Ø250 3,63 178 178 180 -1,1
poistoilma 1198 ilmakanava Ø250 1,82 89

1116 poistoilma 1199 KSO 100 -14 250 9,5 9,5 10 -5,0
1117 tuloilma 1200 ROL 6000 11 86,2 196,5 180 9,2

tuloilma 1201 ROL 6000 18 110,3
poistoilma 1202 ilmakanava Ø200 5,65 177 177 180 -1,7
poistoilma 1203 ilmakanava Ø250 1,84 90

1118 tuloilma 1204 ROL 6000 14 97,3 198 180 10,0
tuloilma 1205 ROL 6000 15 100,7

poistoilma 1206 ilmakanava Ø250 3,79 186 186 180 3,3
1119 poistoilma 1207 KSO 125 -5 132 24,1 24,1 25 -3,6
1120 tuloilma 1208 ROL 4500 14 97,3 183,5 180 1,9

tuloilma 1209 ROL 4500 11 86,2
poistoilma 1210 ilmakanava Ø250 3,29 161 192,1 210 -8,5
poistoilma 1211 ilmakanava Ø250 1,5 73,6
poistoilma 1212 PRA 125 2 89 31,1

1121 tuloilma 1213 ROL 3000 13 93,7 175,6 180 -2,4

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 8 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
1121 tuloilma 1214 ROL 3000 10 82,2

poistoilma 1215 ilmakanava Ø250 3,77 185 204,7 200 2,3
poistoilma 1216 ilmakanava Ø250 1,98 97
poistoilma 1217 PRA 125 1,5 46 19,7

1122 tuloilma 1218 TKB 200 10 89,5 285,3 270 5,7
tuloilma 1219 TKB 200 11 102,8
tuloilma 1220 TKB 200 9 93

poistoilma 1221 KSO 200 20 50 53 160 150 6,7
poistoilma 1222 KSO 200 20 57 56,6
poistoilma 1223 KSO 200 15 64 50,4

1123 poistoilma 1224 KSO 125 5 72 28 28 30 -6,7
1124 poistoilma 1225 KSO 125 5 84 30,2 30,3 30 1,0
1126 tuloilma 1226 TKB 200 12 98,4 98,4 100 -1,6

poistoilma 1227 KSO 200 25 32 48,7 96,6 100 -3,4
poistoilma 1228 KSO 200 25 31 47,9

1129 poistoilma 1229 KSO 100 -15 121 5,5 5,5 5 10,0
1130 poistoilma 1230 KSO 125 10 54 29,4 29,4 30 -2,0
1131 poistoilma 1231 KSO 125 10 51 28,6 28,6 30 -4,7
1133 tuloilma 1232 ROL 4500 22 122 122 120 1,7

poistoilma 1233 ilmakanava Ø200 4,04 127 127 120 5,8
1134 tuloilma 1234 ROL 4500 21 119,1 119,1 120 -0,8

poistoilma 1235 ilmakanava Ø200 4,03 127 127 120 5,8
1135 tuloilma 1236 ROL 4500 15 100,7 186,9 180 3,8

tuloilma 1237 ROL 4500 11 86,2
poistoilma 1238 ilmakanava Ø200 5,85 184 184 180 2,2
poistoilma 1239 ilmakanava Ø250 1,79 88

1136 tuloilma 1240 KTS 100 4 180° 81 13,5 13,5 15 -10,0
1137 poistoilma 1241 KSO 100 10 15 10,8 10,8 10 8,0
1138 poistoilma 1242 KSO 100 0 10 6 6 5 20,0
1139 tuloilma 1243 KTS 100 4 180° 61 11,7 11,7 10 17,0
1140 poistoilma 1244 KSO 100 10 11 9,3 9,3 10 -7,0
1141 poistoilma 1245 ilmakanava Ø200 4,3 135 135 120 12,5

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 9 ( 25 )

Ilmanvaihto 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2001 tuloilma 2001 TLB 160 7 59,3 59,3 55 7,8

poistoilma 2002 ilmakanava Ø250 1,16 56,5 56,5 55 2,7
2002 tuloilma 2003 ROL 6000 21 119,1 119,1 120 -0,8

poistoilma 2004 TGE 250 7 119,1 119,1 115 3,6
2003 tuloilma 2005 ROL 4500 10 82,2 82,2 90 -8,7

poistoilma 2006 TGE 250 4 92 92 90 2,2
2004 poistoilma 2007 KSO 100 -15 127 5,6 5,6 5 12,0

2005A poistoilma 2008 KSO 100 -10 121 11 11 10 10,0
2006 poistoilma 2009 KSO 125 10 57 30,2 30,2 30 0,7
2008 tuloilma 2010 TKB 160 13 79 79 80 -1,3

poistoilma 2011 KSO 125 10 48 27,7 86 90 -4,4
poistoilma 2012 KSO 125 10 51 28,6
poistoilma 2013 KSO 125 10 55 29,7

2009 poistoilma 2014 KSO 125 10 56 29,9 29,9 30 -0,3
2010 poistoilma 2015 KSO 100 10 58 21,3 21,3 20 6,5
2012 tuloilma 2016 ROL 4500 12 90,1 90,1 90 0,1

poistoilma 2017 TGE 250 3 77,9 77,9 80 -2,6
2013 tuloilma 2018 ROL 4500 14 97,3 97,3 90 8,1

poistoilma 2019 TGE 250 4 92 92 90 2,2
2014 tuloilma 2020 TLB 160 7 59,3 59,3 60 -1,2

poistoilma 2021 TGE 250 2 65,1 65,1 60 8,5
2015 poistoilma 2022 KSO 100 -10 122 11 11 10 10,0
2016 tuloilma 2023 TKB 160 13 79 79 80 -1,3

poistoilma 2024 KSO 125 10 47 27,4 85,4 90 -5,1
poistoilma 2025 KSO 125 5 77 29
poistoilma 2026 KSO 125 5 77 29

2017 tuloilma 2027 ilmakanava Ø250 3,1 152 152 150 1,3
poistoilma 2028 KSO 125 10 26 20,4 119,9 120 -0,1
poistoilma 2029 KSO 125 10 27 20,8
poistoilma 2030 KSO 125 7 29 19,3
poistoilma 2031 KSO 125 7 30 19,3
poistoilma 2032 KSO 125 5 36 19,8
poistoilma 2033 KSO 125 5 38 20,3

2018 poistoilma 2034 KSO 125 10 50 28,3 28,3 30 -5,7
2019 tuloilma 2035 TKB 200 9 93 191 200 -4,5

tuloilma 2036 TKB 200 10 98
poistoilma 2037 KSO 200 20 44 49,8 49,8 50 -0,4

2021 tuloilma 2038 TKB 200 12 107,4 107,4 110 -2,4
poistoilma 2039 KSO 125 10 62 31,5 128,5 120 7,1
poistoilma 2040 KSO 125 10 64 32
poistoilma 2041 KSO 125 10 68 33
poistoilma 2042 KSO 125 10 64 32

2022 tuloilma 2043 ROL  6000 23 124,7 124,7 120 3,9
poistoilma 2044 TGE 250 7 119,1 119,1 120 -0,8

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 10 ( 25 )

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2023 tuloilma 2045 TLB 200 5 62,2 62,2 60 3,7

poistoilma 2046 TGE 250 2 65,1 65,1 60 8,5
2025 tuloilma 2047 ROL 6000 22 122 122 120 1,7

poistoilma 2048 TGE 250 7 121,7 121,7 120 1,4
2026 tuloilma 2049 TLB 125 12 44,7 44,7 45 -0,7

poistoilma 2050 KSO 160 15 46 42,1 42,1 45 -6,4
2027 poistoilma 2051 KSO 100 -5 156 6,2 6,2 5 24,0
2028 poistoilma 2052 KSO 125 0 112 28,6 28,6 30 -4,7
2030 tuloilma 2053 TKB 125 16 39,6 39,6 40 -1,0

poistoilma 2054 KSO 160 -5 172 36,7 36,7 40 -8,2
2031 tuloilma 2055 TKB 125 10 39,8 39,8 40 -0,5

poistoilma 2056 KSO 100 -5 59 10,8 10,8 10 8,0
2032 tuloilma 2057 TLB 125 8 36,5 75,2 70 7,4

tuloilma 2058 TLB 125 9 38,7
poistoilma 2059 KSO 160 10 49 37,1 72,3 70 3,3
poistoilma 2060 KSO 160 5 64 35,2

2033 tuloilma 2061 TLB 100 15 26,3 26,3 25 5,2
poistoilma 2062 KSO 125 5 67 27 27 25 8,0

2034 tuloilma 2063 TLB 100 18 28,8 28,8 30 -4,0
poistoilma 2064 KSO 125 10 58 30,5 30,5 30 1,7

2035 poistoilma 2065 KSO 125 -5 165 27 27 30 -10,0
2038 poistoilma 2066 KSO 160 5 116 47,4 47,4 45 5,3
2039 tuloilma 2067 TKB 125 16 39,6 39,6 40 -1,0

poistoilma 2068 KSO 160 -5 173 36,8 36,8 40 -8,0
2040 poistoilma 2069 KSO 100 -15 171 6,5 6,5 5 30,0
2041 tuloilma 2070 TKB 200 16 124 124 120 3,3

poistoilma 2071 KSO 160 15 44 41,2 82,8 80 3,5
poistoilma 2072 KSO 160 15 45 41,6

2042 tuloilma 2073 TKB 200 6 75,9 157,9 160 -1,3
tuloilma 2074 TKB 200 7 82

poistoilma 2075 KSO 200 25 53 62,6 126,4 130 -2,8
poistoilma 2076 KSO 200 25 55 63,8

2043 tuloilma 2077 TKB 200 16 124 314,5 330 -4,7
tuloilma 2078 TKB 200 8 87,7
tuloilma 2079 TKB 200 11 102,8

poistoilma 364,5 360 -7,5
poistoilma 2080 ilmakanava Ø250 6,8 333
poistoilma 2081 ilmakanava Ø250 3,1 152
poistoilma 2082 PRA 125 1 159 31,5

2044 tuloilma 2083 TKB 100 7 15,4 15,4 15 2,7
poistoilma 2084 KSO 100 -12 424 16,5 16,5 15 10,0

2045 poistoilma 2085 KSO 100 -15 414 10,2 10,2 10 2,0
2046 poistoilma 2086 KSO 100 -15 425 10,3 10,3 10 3,0
2047 tuloilma 2087 TLB 160 7 59,3 59,3 60 -1,2

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

2080+2082

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 11 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2047 poistoilma 2088 KSO 200 3 369 62,2 62,2 60 3,7
2048 tuloilma 2089 UNO 5000 7 95,2 183,4 170 7,9

tuloilma 2090 UNO 5000 6 88,2
poistoilma 2091 ilmakanava Ø200 5,4 170 170 170 0,0

2050 tuloilma 2092 TLB 160 6 54,9 105 100 5,0
tuloilma 2093 TLB 160 5 50,1

poistoilma 2094 KSO 200 20 47 51,4 107,8 100 7,8
poistoilma 2095 KSO 200 25 43 56,4

2051 tuloilma 2096 TLB 160 3 38,7 38,7 40 -3,3
poistoilma 2097 KSO 160 15 38 38,2 38,2 40 -4,5

2052 tuloilma 2098 TLB 125 10 40,8 40,8 40 2,0
poistoilma 2099 KSO 160 15 42 40,2 40,2 40 0,5

2053 tuloilma 2100 TLB 125 10 40,8 40,8 40 2,0
poistoilma 2101 KSO 160 10 50 37,5 37,5 40 -6,3

2054 tuloilma 2102 TLB 160 7 59,3 59,3 60 -1,2
poistoilma 2103 KSO 200 20 59 57,6 57,6 60 -4,0

2055 tuloilma 2104 TKB 125 15 48,8 50 -2,4
poistoilma 2105 KSO 125 10 55 29,7 59,4 60 -1,0
poistoilma 2106 KSO 125 10 55 29,7

2056 tuloilma 2107 PRA 200 1 135 82,5 82,5 80 3,1
poistoilma 2108 KSO 125 10 47 27,4 86,7 90 -3,7
poistoilma 2109 KSO 125 10 54 29,4
poistoilma 2110 KSO 125 10 56 29,9

2058 tuloilma 2111 ROL 4500 23 124,7 241 240 0,4
tuloilma 2112 ROL 4500 20 116,3

poistoilma 2113 ilmakanava Ø250 5,05 247 247 240 2,9
poistoilma 2114 ilmakanava Ø250 3,51 110

2059 poistoilma 2115 KSO 100 -14 266 9,8 9,8 10 -2,0
2060 poistoilma 2116 KSO 100 -14 282 10,1 10,1 10 1,0
2061 tuloilma 2117 TKB 200 11 102,8 205,6 200 2,8

tuloilma 2118 TKB 200 11 102,8
2062 poistoilma 2119 KSO 100 -14 272 9,9 9,9 10 -1,0
2063 tuloilma 2120 ROL 4500 10 82,2 175,9 180 -2,3

tuloilma 2121 ROL 4500 13 93,7
poistoilma 2122 ilmakanava Ø250 3,67 180 180 180 0,0
poistoilma 2123 ilmakanava Ø250 1,7 83,5

2064 tuloilma 2124 ROL 3000 14 97,3 302 300 0,7
tuloilma 2125 ROL 3000 16 104
tuloilma 2126 ROL 3000 15 100,7

poistoilma 2127 ilmakanava Ø250 6,72 330 330 300 10,0
2065 poistoilma 2128 KSO 100 -10 100 10 10 10 0,0

2065A poistoilma 2129 KSO 100 -10 105 10,2 10,2 10 2,0
2066 tuloilma 2130 TKB 200 17 127,8 127,8 120 6,5

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 12 ( 25 )

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2066 poistoilma 2131 ilmakanava Ø200 124 124 120 3,3
2067 poistoilma 2132 KSO 100 -13 235 10,7 10,7 10 7,0
2069 tuloilma 2133 ROL 6000 14 97,3 194,6 180 8,1

tuloilma 2134 ROL 6000 14 97,3
poistoilma 2135 ilmakanava Ø250 1,7 83,5 173,5 180 -3,6
poistoilma 2136 ilmakanava Ø250 1,83 90

2070 tuloilma 2137 ROL 6000 12 90,1 183,8 180 2,1
tuloilma 2138 ROL 6000 13 93,7

poistoilma 2139 ilmakanava Ø250 3,81 187 187 180 3,9
poistoilma 2140 ilmakanava Ø250 1,85 91

2071 poistoilma 2141 KSO 100 -14 251 9,5 9,5 10 -5,0
2073 tuloilma 2142 ROL 6000 14 97,3 194,6 180 8,1

tuloilma 2143 ROL 6000 14 97,3
poistoilma 2144 ilmakanava Ø250 3,61 177 177 180 -1,7
poistoilma 2145 ilmakanava Ø250 1,77 87

2074 poistoilma 2146 KSO 125 10 47 27,4 27,4 30 -8,7
2075 poistoilma 2147 KSO 125 10 53 29,1 29,1 30 -3,0
2076 poistoilma 2148 KSO 125 7 62 28,2 28,2 30 -6,0
2077 poistoilma 2149 KSO 125 7 61 28 28 30 -6,7
2078 poistoilma 2150 KSO 125 3 89 28,9 28,9 30 -3,7
2079 poistoilma 2151 KSO 125 3 92 29,4 29,4 30 -2,0
2080 poistoilma 2152 KSO 160 -7 292 42,4 42,4 40 6,0
2081 tuloilma 2153 TKB 250 6 126,1 568,1 560 1,4

tuloilma 2154 TKB 250 5 115,2
tuloilma 2155 TKB 200 12 107,4
tuloilma 2156 TKB 200 11 102,8
tuloilma 2157 PRA 200 2,5 136 116,6

poistoilma 2158 KSO 200 20 75 65 584 580 0,7
poistoilma 2159 KSO 200 25 61 67,2
poistoilma 2160 KSO 200 25 61 67,2
poistoilma 2161 KSO 200 20 71 63,2
poistoilma 2162 KSO 200 25 58 65,5
poistoilma 2163 KSO 200 25 59 66,1
poistoilma 2164 KSO 200 25 57 64,9
poistoilma 2165 KSO 200 25 56 64,4
poistoilma 2166 KSO 200 20 65 60,5

2083 poistoilma 2167 KSO 100 -14 282 10,1 10,1 10 1,0
2084 tuloilma 2168 ROL 6000 12 90,1 183,8 180 2,1

tuloilma 2169 ROL 6000 13 93,7
poistoilma 2170 ilmakanava Ø200 5,5 173 173 180 -3,9
poistoilma 2171 ilmakanava Ø250 1,84 90,5

2085 tuloilma 2172 ROL 6000 10 82,2 186,2 180 3,4
tuloilma 2173 ROL 6000 16 104

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 13 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2085 poistoilma 2174 ilmakanava Ø250 3,4 191 191 180 6,1

poistoilma 2175 ilmakanava Ø250 1,89 93
2087 poistoilma 2176 KSO 100 -14 277 10 10 10 0,0
2088 tuloilma 2177 ROL 6000 21 119,1 119,1 120 -0,8

poistoilma 2178 ilmakanava Ø160 6,05 122 122 120 1,7
2089 tuloilma 2179 ROL 4500 15 100,7 198 180 10,0

tuloilma 2180 ROL 4500 14 97,3
poistoilma 2181 ilmakanava Ø200 5,95 188 188 180 4,4

2090 poistoilma 2182 KSO 125 -3 167 30,2 30,2 30 0,7
2091 tuloilma 2183 ROL 315-4500 17 171,9 358,6 360 -0,4

tuloilma 2184 ROL 315-4500 20 186,7
poistoilma 2185 ilmakanava Ø250 7,4 363 363 360 0,8
poistoilma 2186 ilmakanava Ø315 2,13 174

2092 poistoilma 2187 KSO 125 -3 172 30,7 30,7 30 2,3
2093 poistoilma 2188 KSO 125 -3 171 30,6 30,6 30 2,0
2094 tuloilma 2189 TKB 200 10 98 200,8 200 0,4

tuloilma 2190 TKB 200 11 102,8
2095 poistoilma 2191 KSO 160 -7 264 40,3 40,3 40 0,7
2096 tuloilma 2192 ROL 4500 13 93,7 179,9 180 -0,1

tuloilma 2193 ROL 4500 11 86,2
poistoilma 2194 ilmakanava Ø200 5,9 185 185 180 2,8

2097 tuloilma 2195 ROL 3000 5 58,1 58,1 60 -3,2
poistoilma 2196 ilmakanava Ø160 3,16 63,5 63,5 60 5,8

2099 tuloilma 2197 ROL 4500 12 90,1 172,3 180 -4,3
tuloilma 2198 ROL 4500 10 82,2

poistoilma 173,5 180 -3,6
poistoilma 2199 ilmakanava Ø315 5,4 422 422

2100 poistoilma 2200 KSO 100 -15 360 9,5 9,5 10 -5,0
2102 poistoilma 2201 KSO 125 5 100 33 33 30 10,0
2103 poistoilma 2202 KSO 125 5 87 30,8 30,8 30 2,7
2104 tuloilma 2203 ROL 6000 25 130 130 120 8,3

poistoilma 2204 ilmakanava Ø200 3,89 122 122 120 1,7
2105 tuloilma 2205 ROL 6000 24 127,4 127,4 120 6,2

poistoilma 2206 ilmakanava Ø200 3,94 124 124 120 3,3
2106 poistoilma 2207 KSO 100 -15 360 9,5 9,5 10 -5,0
2107 tuloilma 2208 TKB 200 9 93 93 100 -7,0

poistoilma 2209 KSO 125 10 79 35,6 108,5 100 8,5
poistoilma 2210 KSO 125 10 81 36
poistoilma 2211 KSO 125 10 85 36,9

2109 tuloilma 2212 TKB 250 5 115,2 345,6 360 -4,0
tuloilma 2213 TKB 250 5 115,2
tuloilma 2214 TKB 250 5 115,2

poistoilma 2215 KSO 200 10 112 52,9 359,6 360 -0,1

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 14 ( 25 )

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Suunitelttu 
ilmavirta

2199-2194-2196

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Paineiden
ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
2109 poistoilma 2216 KSO 200 10 104 51

poistoilma 2217 KSO 200 15 92 60,4
poistoilma 2218 KSO 200 15 81 56,7
poistoilma 2219 KSO 200 25 63 70,4
poistoilma 2220 KSO 200 25 67 68,2

2111 poistoilma 2221 KSO 125 10 52 28,8 28,8 30 -4,0
2112 poistoilma 2222 KSO 125 10 60 31 31 30 3,3
2113 tuloilma 2223 UNO 5000 27 93,5 181,7 180 0,9

tuloilma 2224 UNO 5000 6 88,2
poistoilma 2225 ilmakanava Ø200 5,9 185 185 180 2,8

2114 tuloilma 2226 UNO 5000 27 93,5 188,7 180 4,8
tuloilma 2227 UNO 5000 7 95,2 8

poistoilma 2228 ilmakanava Ø200 5,7 179 179 180 -0,6
poistoilma 2229 ilmakanava Ø250 1,68 82,5

2215 poistoilma 2230 KSO 100 -13 181 9,4 9,4 10 -6,0

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

  

Suunitelttu 
ilmavirta

Ilmanvaihto 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Asento Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta sivu 15 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Sääto- Paineiden
arvo ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

(V) Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
tuloilma TK1 IMS15.1002 7,8

poistoilma TK1 IMS17.1002 6,5
tuloilma TK1 IMS15.1008 6,5

poistoilma TK1 IMS17.1008 8
tuloilma TK1 IMS15.1016 9,4

poistoilma TK1 IMS17.1016 8,3
tuloilma TK1 IMS15.1026 9,1

poistoilma TK1 IMS17.1026 6,5
tuloilma TK1 IMS15.1027 9,5

poistoilma TK1 IMS17.1027 6,8
tuloilma TK1 IMS15.1053 8

poistoilma TK1 IMS17.1053 10
tuloilma TK2 IMS15.1020 6,5

poistoilma TK2 IMS17.1020 7,2
tuloilma TK4 IMS15.1072 9

poistoilma TK4 IMS17.1072 10
tuloilma TK4 IMS15.1075 10

poistoilma TK4 IMS17.1075 10
tuloilma TK4 IMS15.1076 10
tuloilma TK4 IMS15.1091 9

poistoilma TK4 IMS17.1091 7,7
tuloilma TK4 IMS15.1096 6,1

poistoilma TK4 IMS17.1096 7,7
tuloilma TK4 IMS15.1104 7,1

poistoilma TK4 IMS17.1104 6,3
tuloilma TK4 IMS15.1105 7,2

poistoilma TK4 IMS17.1105 6,9
tuloilma TK4 IMS15.1106 7,2

poistoilma TK4 IMS17.1106 6,9
tuloilma TK4 IMS15.1107 8,5

poistoilma TK4 IMS17.1107 6,5
tuloilma TK5 IMS15.1111 8

poistoilma TK5 IMS17.1111 7,2
tuloilma TK4 IMS15.1112 7,7

poistoilma TK4 IMS17.1112 6
tuloilma TK4 IMS15.1114 7,2

poistoilma TK4 IMS17.1114 6,5
tuloilma TK4 IMS15.1117 7,4

poistoilma TK4 IMS17.1117 5,6
tuloilma TK4 IMS15.1118 7,1

poistoilma TK4 IMS17.1118 6
tuloilma TK4 IMS15.1120 8,1

poistoilma TK4 IMS17.1120 10

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta leht 16 ( 25 )

IMS säätopeltit 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Ilman 
nopeus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

  

Suunitelttu 
ilmavirta

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Sääto- Paineiden
arvo ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

(V) Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
tuloilma TK4 IMS15.1121 10

poistoilma TK4 IMS17.1121 6
tuloilma TK4 IMS15.1122 8,3

poistoilma TK4 IMS17.1122 9,5
tuloilma TK4 IMS15.1133 7,7

poistoilma TK4 IMS17.1133 7,3
tuloilma TK4 IMS15.1134 7,4

poistoilma TK4 IMS17.1134 6,8
tuloilma TK4 IMS15.1135 7,8

poistoilma TK4 IMS17.1135 6
tuloilma TK3 IMS15.1 90%
tuloilma TK3 IMS15.2 90%
tuloilma TK3 IMS15.3 65%
tuloilma TK3 IMS15.4 90%

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

  

Suunitelttu 
ilmavirta

IMS säätopeltit 1. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta leht 17 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Sääto- Paineiden
arvo ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

(V) Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
tuloilma TK2 IMS15.2002 7

poistoilma TK2 IMS17.2002 8
tuloilma TK2 IMS15.2012 8

poistoilma TK2 IMS17.2012 6
tuloilma TK2 IMS15.2019 8

poistoilma TK2 IMS17.2019 5
tuloilma TK2 IMS15.2022 6,5

poistoilma TK2 IMS17.2022 5,5
tuloilma TK2 IMS15.2026 6,4

poistoilma TK2 IMS17.2026 5,9
tuloilma TK5 IMS15.2041 8

poistoilma TK5 IMS17.2041 9,8
tuloilma TK5 IMS15.2042 6,5

poistoilma TK5 IMS17.2042 7
tuloilma TK5 IMS15.2043 5,3

poistoilma TK5 IMS17.2043 5,3
tuloilma TK5 IMS15.2048 4,5

poistoilma TK5 IMS17.2048 5
tuloilma TK5 IMS15.2050 5

poistoilma TK5 IMS17.2050 5,5
tuloilma TK5 IMS15.2058 8

poistoilma TK5 IMS17.2058 9
tuloilma TK5 IMS15.2063 6,6

poistoilma TK5 IMS17.2063 6,4
tuloilma TK5 IMS15.2064 7,5

poistoilma TK5 IMS17.2064 7
tuloilma TK5 IMS15.2069 6,5

poistoilma TK5 IMS17.2069 6,5
tuloilma TK5 IMS15.2070 7,8

poistoilma TK5 IMS17.2070 6,5
tuloilma TK5 IMS15.2072 8

poistoilma TK5 IMS17.2072 6,5
tuloilma TK5 IMS15.2073 6,6

poistoilma TK5 IMS17.2073 6,2
tuloilma TK5 IMS15.2081 7,7

poistoilma TK5 IMS17.2081 8
tuloilma TK5 IMS15.2084 7

poistoilma TK5 IMS17.2084 5,5
tuloilma TK5 IMS15.2085 7

poistoilma TK5 IMS17.2085 6,5
tuloilma TK5 IMS15.2086 8,8

poistoilma TK5 IMS17.2086 8
tuloilma TK5 IMS15.2088 7,1

poistoilma TK5 IMS17.2088 6,8

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta leht 18 ( 25 )

IMS säätopeltit 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Ilman 
nopeus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

  

Suunitelttu 
ilmavirta

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



Sääto- Paineiden
arvo ero Mittaus-

paikkassa
Huonessa

(V) Hst(Pa) (m/s) (l/s) (l/s) (l/s) %
tuloilma TK5 IMS15.2089 6,8

poistoilma TK5 IMS17.2089 7
tuloilma TK5 IMS15.2091 8,3

poistoilma TK5 IMS17.2091 7,5
tuloilma TK5 IMS15.2094 8

poistoilma TK5 IMS17.2094 8,1
tuloilma TK5 IMS15.2096 6,6

poistoilma TK5 IMS17.2096 5
tuloilma TK5 IMS15.2097 10

poistoilma TK5 IMS17.2097 10
tuloilma TK5 IMS15.2099 6,5

poistoilma TK5 IMS17.2099 6
tuloilma TK5 IMS15.2104 9

poistoilma TK5 IMS17.2104 6,2
tuloilma TK5 IMS15.2105 8

poistoilma TK5 IMS17.2105 7,2
tuloilma TK5 IMS15.2109 10

poistoilma TK5 IMS17.2109 8,3
tuloilma TK5 IMS15.2113 6,5

poistoilma TK5 IMS17.2113 6,8
tuloilma TK5 IMS15.2114 7

poistoilma TK5 IMS17.2114 5

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Mitattu ilmavirta Ilma-
virtojen 

ero

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

  

Suunitelttu 
ilmavirta

IMS säätopeltit 2. kerros

Huone 
nro.

Tuloilma 
tai 

poistoilma

Mittaus-
piste

Mittauspaikka Ilman 
nopeus

Mittaustulokset Työ nro: 099999
Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta leht 19 ( 25 )

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



099999

sivu 20 ( 25 )

Konen Ilmapaine
kapasiteetti kanavan Teho Kierrosluku Siirto

(m³/h) Pst (Pa) (kW) max (Rpm) tyyppi
TK1TF1 Päiväkoti 1. kerros tuloilma EU 32 13054 kone. 322 7,5 1470 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK1PF1 Päiväkoti 1. kerros poistoilma EU 32 10844 kone. 404 4 1420 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK2TF1 Päiväkoti 2. kerros tuloilma EU 31 8590 kone. 260 4 1420 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK2PF1 Päiväkoti 2. kerros poistoilma EU 31 5760 197 3 1420 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK3TF1 Puutyö+metallityö tuloilma 5357 kone. 230 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK3PF1 Puutyö+metallityö poistoilmaSTEF-3-004-2-1-31300 lask. 0,55 1430 akseli automaati Fläkt Woods
TK3PF2 Puutyö+metallityö poistoilma RSV 31541 1505 0,37 1400 akseli automaati Exhausto A/S
TK3PF3 Puutyö+metallityö poistoilmaSTEF-5-004-2-1-3 1724 1,5 1420 akseli automaati Fläkt Woods
TK3PF4 Puutyö+metallityö poistoilma DV-180/2 403 0,37 2850 akseli automaati Hürner Funker
TK3PF5 Puutyö+metallityö poistoilmaDV-110/2/PTO 270 0,18 3600 akseli automaati Hürner Funker
TK4TF1 Koulu 1. kerros tuloilma EU 42 19799 kone. 427 15 1455 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK4PF1 Koulu 1. kerros poistoilma EU 42 10260 lask. 350 4 1420 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK4PF2 Keittiö poistoilma STEF-7-008-2-1-310266 lask. 2,2 715 akseli automaati Fläkt Woods
TK5TF1 Koulu 2. kerros tuloilma EU 44 22450 kone. 316 15 1455 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK5PF1 Koulu 2. kerros poistoilma EU 44 24084 390 11 1460 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK5PF2 Uunin tila 2066 poistoilma RSV 01441 1541 0,16 1400 akseli automaati Exhausto A/S
TK6TF1 Koulu tuloilma EC 04 3786 kone. -96 1,4 1470 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK6PF1 Koulu poistoilma EC 04 3564 215 1,4 710 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK7TF1 Päivakoti tuloilma EC 04 4434 kone. 287 2,5 2900 kiilahihna automaati Fläkt Woods
TK7PF1 Päivakoti poistoilma EC 04 4310 lask. 2,5 2900 kiilahihna automaati Fläkt Woods
PK11PF1 Lämmonjakohuone poistoilma CK 200 B 1188 0,158 2500 akseli automaati Onninen
TK12TF1 Tietojärjestelma tuloilma CK 200 B 1413 0,158 2500 akseli automaati Onninen
TK12TF2 Laitehuone tuloilma CK 200 B 1534 0,158 2500 akseli automaati Onninen
PK13PF1 Porrashuone poistoilmaSTOF-02-504-2-1-3 145 0,058 2500 akseli automaati Fläkt Woods
PK14PF1 Porrashuone poistoilmaSTOF-02-504-2-1-3 153 0,058 2500 akseli automaati Fläkt Woods

Palvele

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta

Systeemientaulukko 1

Moottori

Työ nro:           

Kone-
tunnus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Ilmavaihdonkone

Työn-
järjestelmä

Konen tuottajaMalliTuloilma tai
poistoilma

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



099999

sivu 21 ( 25 )

Konen Ilmapaine
kapasiteetti kanavan Teho Kierrosluku Siirto

(m³/h) Pst (Pa) (kW) max (Rpm) tyyppi
PK15PF1 Hissinkuilu poistoilmaSTOF-02-504-2-1-3 144 230 tekn. 0,058 2500 akseli automaati Fläkt Woods
PK16PF1 jätehuone poistoilmaSTEF-1-004-2-1-3 976 0,12 1430 akseli automaati Fläkt Woods

Tuloilma tai
poistoilma

Työ nro:           

Kone-
tunnus

MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001
EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041

Ilmavaihdonkone

Työn-
järjestelmä

Konen tuottajaMalliPalvele

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta

Systeemientaulukko 1

Moottori

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



099999

sivu 22 ( 25 )

Dp Teho Teho
(°C) (Pa) (kW) (kW)

TK1TF1  M SPZ 224x2, V SPZ 180x2 19,9 F7 vesi - - roottori Taajusmuuttaja: 52 Hz
TK1PF1  M SPZ 132x2, V SPZ 118x2 20,2 F5 - - - - roottori Taajusmuuttaja: 54 Hz
TK2TF1  M SPZ 106x2, V SPZ 95x2 18 F7 vesi - - roottori Taajusmuuttaja: 48,2 Hz
TK2PF1  M SPZ 140x2, V SPZ 106x2 20,2 F5 - - - - roottori Taajusmuuttaja: 49 Hz
TK3TF1 20 F7 vesi - - - Taajusmuuttaja: 50 Hz
TK3PF1 - 20,1 - - - - - - - Taajusmuuttaja: 60%
TK3PF2 - 20,1 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
TK3PF3 - 20,1 - - - - - - - Taajusmuuttaja: 50 Hz
TK3PF4 - 20,1 - - - - - - - Taajusmuuttaja: 50 Hz
TK3PF5 - 20,1 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
TK4TF1  M SPZ 250x3, V SPZ 224x3 19,3 F7 vesi - - roottori Taajusmuuttaja: 47,5 Hz
TK4PF1  M SPZ 118x2, V SPZ 132x2 20,4 F5 - - - - roottori Taajusmuuttaja: 52 Hz
TK4PF2 - 20,4 - - - - - - - Taajusmuuttaja: 45 Hz
TK5TF1  M SPZ 212x2, V SPZ 224x2 19,7 F7 vesi - - - roottori Taajusmuuttaja: 50 Hz
TK5PF1  M SPZ 190x3, V SPZ 224x3 20,6 F5 - - - - roottori Taajusmuuttaja: 56,5 Hz
TK5PF2 - 20,6 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
TK6TF1  M SPZ 125x1, V SPZ 80x1 19,2 F7 - - - - kenno mittatu 1/1 nopeudella
TK6PF1  M SPZ 67x1, V SPZ 85x1 21,2 F5 - - - - kenno mittatu 1/1 nopeudella
TK7TF1  M SPZ 95x1, V SPZ 100x1 18,7 F7 - - - - kenno mittatu 1/1 nopeudella
TK7PF1  M SPZ 95x1, V SPZ 100x1 20,1 F5 - - - - kenno mittatu 1/1 nopeudella
PK11PF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
TK12TF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
TK12TF2 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
PK13PF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
PK14PF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041
MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Suodatimet HuomautuksetLTOJäähdytyspatteriLämmityspatteri
Tyyppi Tyyppi

Kone-
tunnus

Systeemientaulukko 2 Työ nro:

Kiilahihnapyörä

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta

Ilman temp. 
Putkessa

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

Luokka

Ilmavaihdonkone

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.
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Dp Teho Teho
(°C) (Pa) (kW) (kW)

PK15PF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella
PK16PF1 - 20 - - - - - - - mittatu 1/1 nopeudella

 
 
 

Kiilahihnapyörä

Täma mittauspöytakirja on  kokonainen asiakirja, mikä koostu:

selityskirjesta, mittaustuloksista, järjestelmientauluksista , piirustukseista ja akreditointitodistuksesta

Ilman temp. 
Putkessa

AMECON OÜ Peterburi tee 53G 11415 Tallinn tel (+372) 651 7370, faks (+372) 651 7381

Luokka

Ilmavaihdonkone

Systeemientaulukko 2 Työ nro:

EESTI AKREDITEERIMISKESKUSE akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga  L041
MTR: EK 10717495-0001; EO 10717495-0001; EP 10717495-0001

Suodatimet HuomautuksetLTOJäähdytyspatteriLämmityspatteri
Tyyppi Tyyppi

Kone-
tunnus

Pöytakirjan osittainen julkasiminen tai kopioiminen  on kielletty.



 Li ik unta
 1053

 266,3 m2

 Jak elu
 1075

 41,3 m2

 Opp. puk uh.
 1058

 22,9 m2

 Telesk. katsomo
 1054

 16,9 m2

 Ki int.v alv.
 1092

 6,3 m2

 Pienryhmä
 1017

 20,1 m2

 Ruok asali
 1111

 159,2 m2

 Neuvottelu
 1026

 21,8 m2

 wc:t

 1124

 1, 4 m2

 Tk
 1043

 2,9 m2

 Opp. pukuh.
 1064

 28,5 m2

 Opet. wc
 1068

 1, 4 m2

 Wc

 1060

 1,2 m2

 Kiint.hoito
 1140

 20,5 m2

 Käytävä
 1091

 T alojakamo
 1037

 6,0 m2

 T ietojär.
 1036

 6,0 m2

 wc:t

 1130

 1, 6 m2

 wc:t

 1131

 1, 6 m2

 Käy tävä
 1063

 Si iv.
 1042

 11,1 m2

 As kartelutila
 1001

 34,9 m2

 Yhteistila
 1002

 35,0 m2  Pienry hmä
 1003

 8,0 m2

 Ot2/er it.
 1104

 37,8 m2

 Li ik unta
 1020

 74,2 m2

 opet. puku
 1069

 4,9 m2
 Maalaus
 1102

 16,8 m2

 Keittiö
 1011

 17,0 m2

 Opp. pesuh.
 1065

 8,5 m2

 Ry hmäh.1
 1016

 40,0 m2

 Ryhmäh.2
 1019

 30,0 m2

 Kuraet.(+avoin)
 1006

 20,6 m2

 Kei ttiö
 1076

 50,0 m2

 Sähk.
 1039

 15,6 m2

 Sos .t./ naiset
 1030

 15,6 m2

 Pv k. ruok.
 1089

 16,1 m2

 Yleisö wc :t / N
 1094

 7,4 m2

 Ymp.lab./kasv.
 1121

 56,0 m2

 Tk
 1128

 3,9 m2

 Ot2/er it.
 1134

 38,5 m2
 Ot3/9-12v
 1135

 57,6 m2

 Puuty ö+ metallityö
 1098

 77,2 m2

 wc:t
 1013

 12, 0 m2

 Ot2/er it.
 1105

 37,8 m2

 Ot2/9-12v
 1106

 38,6 m2

 T K / kengät
 1109

 25,3 m2

 Ot3/9-12v
 1114

 59,6 m2

 Ot3/9-12v
 1117

 59,6 m2

 Ot3/9-12v
 1118

 59,6 m2

 AT K-luokka
 1120

 53,8 m2

 Ot1/er it.
 1096

 18,0 m2

 Erik. ruok
 1088

 19,4 m2

 T ila rul lakoille
 1136

 22,8 m2

 Varas to
 1138

 5,0 m2

 J ätetila
 1141

 20,9 m2

 Käytävä
 1046

 Pakaste var.
 1081

 3,0 m2

 Käytävä
 1072

 Käytävä
 1034

 Prsh.
 1014

 Prsh.
 1125

 Prs h.
 1108

 Käytävä
 1139

 Käytävä
 1127

 Muiden var.
 1045

 9,1 m2

 VSS-ivk oneet
 1051

 VSS-ivk oneet
 1071

 Sos. t. / wc
 1033

 1, 8 m2

 Ov v.
 1129

 7,8 m2

 Sos.t./ miehet
 1028

 7,2 m2

 wc:t

 1004

 7, 3 m2

 Kylmiö
 1079

 3,0 m2

 Ky lmiö
 1080

 3,0 m2

 Käytävä
 1077

 10,9 m2

 Käy tävä
 1055

 Kuiv a var.
 1082

 3,4 m2

 Näytt.var.
 1050

 14,3 m2

 opet .  pesu
 1070

 1, 9 m2

 Purunpoisto
 1100

 7,0 m2

 Khh
 1022

 15,6 m2

 Eteisaula
 1122

 Wc-sos.t.

 1090

 3,4 m2

 Var
 1010

 7,5 m2

 Astianpesu
 1074

 36,9 m2

 Käytävä
 1067

 wc:t

 1123

 1,4 m2

 Wc

 1066

 1, 4 m2

 Sos. t. /  wc+suihku
 1032

 2, 2 m2

 Sos. t. / pesuh.
 1029

 3, 6 m2

 Lämm.jako
 1035

 12,5 m2

 TK
 1084

 9,1 m2

 T aukotila
 1027

 17,3 m2

 VSS-ivk oneet
 1031

 wc:t
 1005

 1, 4 m2

 wc:t

 1007

 3, 1 m2

 Yleisö inwc
 1041

 6,9 m2

 Prsh.
 1044

 Kädentai to
 1024

 19,6 m2

 Voim.väl in.
 1049

 38,1 m2

 U lkourh.
 1048

 17,1 m2

 Ki int.hoito
 1047

 12,0 m2

 Ääni loukku

 1052

 3, 0 m2

 wc:t
 1093A

 1,4 m2

 wc:t
 1093B

 1,4 m2

 Hi ssi

 3,1 m2

 opet. puku
 1061

 4,3 m2

 Maitoky lmiö
 1085

 2,5 m2

 Kuivavar.
 1086

 4,3 m2

 T sto
 1087

 4,3 m2

 Yleisö inwc
 1110

 5,5 m2

 Ov v.
 1116

 11,0 m2

 Sk
 1119

 3,7 m2

 Opettaja
 1101

 5,1 m2

 Tk
 1091A

 1,8 m2

 Konehuone+ puuvar.
 1099

 35,6 m2

 Sk

 1083

 1, 7 m2

 VSS-ivkoneet
 1137

 Varas to
 1021

 9,0 m2

 opet .  pesu

 1062

 1, 1 m2

 Muiden var.
 1056

 7,5 m2

 Opp. pesuh.
 1059

 9,7 m2

 VSS-ivkoneet
 1057

 Wc/hk
 1012

 2, 0 m2

 Eteisaula
 1008

 ovv
 1097

 7,1 m2
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